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схемы подключения кондиционеров

Схемы подключения
Серия HOME

Служебный фрейм с колонтитулом.

Для редактирования нажмите Ctrl-Y

LS/LU-HE09KLA2A
LS/LU-HE12KLA2A
LS/LU-HE18KLA2A
LS/LU-HE24KLA2A

Важно!  �Питание�подается�на�
наружный�блок!

Питание
Наружный�блок
220�В�/�50�Гц

ВНУТРЕННИЙ
БЛОК

НАРУЖНЫЙ
БЛОК

ПИТАНИЕ
220 В / 50 ГЦ

W L N SW L N S

LS/LU-H07KLA2A, LS/LU-H09KLA2A
LS/LU-H12KLA2A, LS/LU-H18KLA2A
LS/LU-H07KKA2A, LS/LU-H09KKA2A
LS/LU-H12KKA2A, LS/LU-H18KKA2A 

Питание
Внутренний�блок
220�В�/�50�Гц

1

ВНУТРЕННИЙ
БЛОК

НАРУЖНЫЙ
БЛОК

2 3 4 1 2 3 4

ПИТАНИЕ
220 В / 50 ГЦ

LS/LU-H24KLA2A
LS/LU-H24KKA2A
LS/LU-H28KKA2A

Питание
Наружный�блок
220�В�/�50�Гц

1

ВНУТРЕННИЙ
БЛОК

НАРУЖНЫЙ
БЛОК

4 × 2,5 мм2

2 S 1 2 S

ПИТАНИЕ
220 В / 50 ГЦ

LS-MHE07KMA2, LS-MHE09KMA2
LS-MHE12KMA2, LS-MHE18KMA2
LS-MHE24KMA2
LS-MHE07BMA2, LS-MHE09BMA2
LS-MHE12BMA2, LS-MHE18BMA2
LS-MHE07DMA2, LS-MHE09DMA2
LS-MHE12DMA2, LS-MHE18DMA2
LU-2HE14FMA2, LU-2HE18FMA2
LU-3HE21FMA2, LU-3HE27FMA2
LU-4HE28FMA2, LU-4HE36FMA2
LU-5HE42FMA2

Питание
Наружный�блок
220�В�/�50�Гц

L

ВНУТРЕННИЙ
БЛОК D

НАРУЖНЫЙ БЛОК

N S

L N L N S L N S

ВНУТРЕННИЙ БЛОК А ВНУТРЕННИЙ БЛОК B ВНУТРЕННИЙ БЛОК C

ВНУТРЕННИЙ БЛОК D ВНУТРЕННИЙ БЛОК E

L N SL N SL N S

L

ВНУТРЕННИЙ
БЛОК E

N S L

ВНУТРЕННИЙ
БЛОК A

N S

L

ВНУТРЕННИЙ
БЛОК B

N S

L

ВНУТРЕННИЙ
БЛОК C

N S
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Питание

Сигнальная линия

Жидкостная линия

Газовая линия

Наружный блок

Секция охлаждения

Жидкостная линия

Блок сопряжения
Устанавливается вертикально, 
трубами вниз
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